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5 Diseño de los lazos de control
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5 Diseño de los lazos de control
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5 Diseño de los lazos de control
Diseño del regulador Gs(s)
Regulador tipo PI
















5 Diseño de los lazos de control
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Diseño del regulador Gv(s)
Regulador tipo PI







BWF Tv(s)≪BWF Ti (s)→ id≈idref
5 Diseño de los lazos de control
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Diseño del regulador H(s) del PLL
Regulador tipo PI
Frecuencia de cruce 25Hz





f cpll≪ f r
6 Descripción del prototipo experimental
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Rectificador Activo Cargador Emulador














6 Descripción del prototipo experimental
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1. Circuitos acondicionadores señales sensadas
2. Relés contactores de potencia
3. Circuitos acondicionadores señales PWMs




Proceso de carga del bus de continua
Verde → Vdc DC-Link Rectificador Activo
7 Resultados experimentales
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Tensión y corriente a la entrada del convertidor
Azul → Va primario transformador
Amarillo → Ia primario transformador
P = 25 kW
7 Resultados experimentales
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Tensión y corriente a la entrada del convertidor
Azul → Va primario transformador




Tensión y corriente en la DC-Link





Medida del THDi, del DPF y del PF 












Rectificador No Controlado con 
Filtro LC
Rectificador Activo Sin Filtros 
Resonantes















Rectificador No Controlado con 
Filtro LC
Rectificador Activo Sin Filtros 
Resonantes















Rectificador No Controlado con 
Filtro LC
Rectificador Activo Sin Filtros 
Resonantes



















I 5º Armónico Vdc = 550 V
Rectificador Activo Sin Filtros 
Resonantes












I 7º Armónico Vdc = 550 V
Rectificador Activo Sin 
Filtros Resonantes








Gracias por su atención
Fuente imagen: GH Electrotermia
